
基準値 1,845 超過量 60 超過濃度 167 超過量 8 超過濃度 2,017 超過量 20 超過濃度
１日 900 - 19.6 - 2.5 - 0.05 - 348 - 7.4
２日 974 - 20.5 - 2.5 - 0.04 - 347 - 7.4
３日 964 - 20.8 - 2.6 - 0.05 - 341 - 7.4
４日 1,003 - 21.8 - 2.7 - 0.05 - 335 - 7.4
５日 1,046 - 21.2 - 2.8 - 0.05 - 354 - 7.2
６日 978 - 20.3 - 2.7 - 0.05 - 344 - 7.2
７日 1,024 - 20.9 - 2.8 - 0.05 - 357 - 7.4
８日 976 - 19.9 - 3.0 - 0.06 - 351 - 7.2
９日 941 - 20.1 - 2.9 - 0.05 - 336 - 7.1

１０日 1,011 - 21.2 - 2.9 - 0.06 - 342 - 7.3
１１日 1,029 - 22.5 - 2.8 - 0.05 - 331 - 7.3
１２日 1,017 - 22.0 - 2.8 - 0.05 - 339 - 7.4
１３日 929 - 19.7 - 3.1 - 0.06 - 349 - 7.5
１４日 1,025 - 22.3 - 3.0 - 0.05 - 344 - 7.5
１５日 1,058 - 22.4 - 3.3 - 0.06 - 343 - 7.3
１６日 1,004 - 21.6 - 3.4 - 0.06 - 339 - 7.4
１７日 1,209 - 26.4 - 3.3 - 0.06 - 341 - 7.4
１８日 1,283 - 27.8 - 3.3 - 0.06 - 337 - 7.4
１９日 913 - 23.8 - 2.2 - 0.23 - 306 - 7.1
２０日 1,048 - 21.7 - 2.0 - 0.04 - 343 - 7.2
２１日 996 - 20.9 - 1.6 - 0.03 - 337 - 7.1
２２日 938 - 19.9 - 1.8 - 0.03 - 340 - 7.3
２３日 907 - 19.5 - 1.7 - 0.03 - 334 - 7.2
２４日 938 - 19.7 - 1.9 - 0.03 - 341 - 7.2
２５日 978 - 21.2 - 1.8 - 0.03 - 341 - 7.5
２６日 1,152 - 21.9 - 2.3 - 0.04 - 385 - 7.4
２７日 898 - 18.3 - 2.1 - 0.04 - 352 - 7.2
２８日 942 - 19.7 - 2.2 - 0.04 - 349 - 7.3
２９日
３０日
３１日
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